


Retorno pulsadores -1,0,1 etc. En placa electrónica CEA51FA

   Cuidado!  Conectar borne MA de sensores en borne MASA de bornera lateral y no en borne




	EQUIPOS DE 1 Y 2 VELOCIDADES CEA51FA / CEA31
	CONEXIONES DE POTENCIA

	No confundir normalizadores  (van en 24V) con límites de seguridad, (en 110V).
	
	CONEXIONES DE BAJA TENSIÓN 24V.


	Cuidado!  Conectar borne MA de sensores en borne MASA de bornera lateral y no en borne     de tierra general de tablero. Conectar en colgante independiente directo al tablero. No conectar al bastidor. Separar cable colgante de 110V de los de 24V.
	comunes separados (registro y llamada), mas los retornos de piso y registro. Botón de 4 bornes.
	En su configuración normal se utilizan botones de 3 bornes con un solo común de llamada y registro.
	Fibra óptica: Debe ser colocada con un conducto entre tableros, (no por el aire).
	Puede ir con los demás cables o independiente.

